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Ssanie
76,96
76,11

Zbiornik wody pitnej o 
pojemności 75 m3
średnicy 4,75 m, H=5,80m

Nalew
76,96
75,51

L= 8,31 m90 x 5,4
PE100_SDR17

w

2
76,80
75,35

1
76,50
75,05
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90 x 5,4 L= 16,44 m
PE100_SDR17

w

3
77,40
76,55
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78,80
76,77 5
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S2
76,65
75,37

S1
76,75
75,63

110 L= 17,89 m
PVC_N 14,9 ‰

kd

Spust
76,96
76,00

LEGENDA

SIEĆ WODOCIĄGOWA

WĘZEŁ WODOCIĄGOWY

ISTN. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWA

NR DZIAŁKI
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