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Rzut i przekrój zbiornika retencyjnego   Skala 1:50
Montaż zbiornika retencyjnego wody pitnej w Straszewie.

Rys. nr I-4

Oznaczenia:

ŁRK - Łącznik rurowo kołnierzowy PN10/16 GGG

ZK - Zasuwa kołnierzowa F4 PN10/16 GGG DN100

PNR - Przepustnica dwukołnierzowa krótka PN 10/16 z dźwignią DN80

ZR - Regulator poziomu z pływakiem poziomym modulacyjnym DN 80

Projekt: SAN - BUD PROJEKT
Krzysztof Winnicki

82-520 Gardeja, Bądki 55 H
tel. 887-887-767

Data oprac.

06-2018
Temat

Montaż zbiornika retencyjnego wody pitnej w Straszewie.

Tytuł rys. Rzut i przekrój przez zbiornik - schemat technologiczny podłączenia.
Zbiornik wody pitnej retencyjny.

Inwestor:
Gmina Ryjewo
82-420 Ryjewo

ul. Lipowa 1
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